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报 告 组 成 
 

报告内容 有无 页数 编号 
封面  1 03601-A-21B1566-S 
首页  1 03601-A-21B1566-S 
报告组成  1 03601-A-21B1566-S 
安全型式试验报告  10 03601-A-21B1566-S 
电磁兼容型式试验报告 / / / 
封底  1 / 
本报告由表中划的所有内容组成. 

 
判定：  P  试验结果符合要求 

F  试验结果不符合要求 
N  要求不适用于该产品， 或不进行该项试验 
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试验项目汇总表 

序号 检 验 项 目 依据标准条款 检验结果 

I/1 脱扣极限和特性 8.3.3.2 见 C-040-10B2132-S 
2 介电性能 8.3.3.3 见 C-040-10B2132-S 
3 机械操作和操作性能能力 8.3.3.4 见 C-040-10B2132-S 
4 过载性能 8.3.3.5 不适用 
5 验证介电耐受能力 8.3.3.6 见 C-040-10B2132-S 
6 验证温升 8.3.3.7 见 C-040-10B2132-S 
7 验证过载脱扣器 8.3.3.8 见 C-040-10B2132-S 
8 验证欠电压和分励脱扣器 8.3.3.9 见 C-040-10B2132-S 
9 验证主触头位置 8.3.3.10 不适用 

II.III/10 验证过载脱扣器 8.3.5.2 见 C-040-10B2132-S 
11 额定运行短路分断能力 8.3.4.2 见 C-040-10B2132-S 
12 验证操作性能 8.3.4.3 见 C-040-10B2132-S 
13 验证介电耐受能力 8.3.4.4 见 C-040-10B2132-S 
14 验证温升 8.3.4.5 见 C-040-10B2132-S 
15 验证过载脱扣器 8.3.4.6 见 C-040-10B2132-S 
16 验证过载脱扣器 8.3.5.5 见 C-040-10B2132-S 

17 耐湿热试验 
GB/T 14048.1-2012 

附录 K 见 C-040-10B2132-S 

18 抗非正常热和着火试验 GB/T14048.1-2012 
8.2.1.1 见 C-040-10B2132-S 

19 抽屉式断路器不带电操作性能能力补充实验 8.3.3.3.5 见 C-040-10B2132-S 
20 电气间隙和爬电距离测量 7.1.4 合格 
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声   明 
 

本报告试验结果仅对受试样品有效 

未经许可本报告不得部分复制 

对本报告如有异议，请于收到报告之日起十五天内提出。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

试验单位：苏州电器科学研究院股份有限公司 

地    址：苏州新区滨河路永和街 7 号 

邮政编码：215011 

电    话：(0512)68252753  68253179   

传    真：(0512)68081686 

E-MAIL：eservice@eeti.cn 
 

 
 


